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Państwowy Powiatowy Inspektor S nitarny w Jaros ławiu 

działając na podstawie: 
• art. 4 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa ństwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412), 
• art.104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Post ępowania Administracyjnego 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), 
•§ 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 

w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), 
• art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę  i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z pó źn. zm.), 

po zapoznaniu si ę  z wynikami badań  próbki wody pobranej w dniu 26.04.20 16 r. (protokó ł  
pobrania próbek wody Nr PSK.453-4-33/1 6) ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego 
na sieci wodociu publicznego Jaros ław - ul. Pruchnicka 65A Pizzeria „ADM" kuchnia i ZSO 
ul. Kraszewskiego kuchnia - w ramach urzędowej kontroli w zakresie monitoringu kontrolnego 
oraz w oparciu o sprawozdanie zbadania próbki wody, z dnia 28.04.2016, znak: PHK-55-0 1-N/16 
i PHK-56-01-N/16, 

stwierdza 

przydatno ść  wody do spożycia z wodociągu Jaros ław 

Uzasadnienie 

W dniu 26.04.2016r. w ramach urzędowej kontroli w zakresie monitoringu kontrolnego, 
zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 r., ze sta łego punktu monitoringowego 
zlokalizowanego na sieci wodoci ągu publicznego Jaros ław - ul. Pruchnicka 65A Pizzeria „ADM" 
kuchnia i ZSO ul. Kraszewskiego kuchnia - pobrano próbki wody do bada ń  laboratoryjnych. 
Badana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom okre ś lonym 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13. listopada 2015 r. w sprawie jako ści wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - potwierdzaj ą to sprawozdania 
z badań  próbki wody. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako ści wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) 

3.ust. 1. stanowi: Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, je żeli jest wolna od 
mikroorganizmów chorobotwórczych i paso żytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagro żenie dla 
zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w st ężeniach stanowi ących 
potencjalne zagro żenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych w łaściwości 
korozyjnych i spe łnia: 
1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne okre ślone w załączniku nr 1 do rozporz ądzenia; 



2) podstawowe wymagania chemiczne okre ślone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
17 ust. 1 stanowi: 

Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie 
sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 2, z wyników bada ń  realizowanych wed ług ustalonego 
harmonogramu, przekazywanych przez podmioty „ o których mowa *5  i *6 stwierdza: 
1) przydatno ść  wody do spożycia, w przypadku, gdy woda spe łnia wymagania okre ślone 
w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry okre ślone w lp.  2, 4 i 5 załącznika nr 4 do 
rozporządzenia o którym mowa w * 18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;. 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę  i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z pó źn. zm.) 
art. 5 ust. 1 stanowi: 
Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowi ązek zapewni ć  zdolność  posiadanych 
urządzeń  posiadanych urządzeń  wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych do realizacji dostaw 
wody w wymaganej ilo ści i pod odpowiednim ci śnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania 
ścieków w sposób ci ągły i niezawodny, a tak że zapewnić  należytą  jakość  dostarczanej wody 
i odprowadzonych ścieków. 

Powyższą  decyzj ę  wydaje się  celem poinformowania konsumentów o jako ści wody do spożycia 
korzystaj ących z wodoci ągu Jarosław. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaros ławiu orzekł  jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przys ługuje stronie wniesienie odwo łania do Podkarpackiego Pa ństwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za po średnictwem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaros ławiu w terminie 14 dni licz ąc od daty 
doręczenia decyzji. 

Państw wy Powiatowy 

lek. med. 1.* Męk.ła 

Otrzymuj ą : 
() Przedsi ębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaros ławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 

37-500 Jaros ław (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), 
Do wiadomo ści: 
2. Burmistrz Miasta Jaros ławia, ul. Rynek 1, 37-5 00 Jarosław (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), 
3. A/a. 
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„ i. GCUnWałdZe 7 375OC JacPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaros ławiu 
działając na podstawie: 

• art. 4 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa ństwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r,, poz. 1412), 

• art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Post ępowania Administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), 

•§ 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), 

• art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę  i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z pó źn. zm.), 

po zapoznaniu si ę  z wynikami badań  próbki wody pobranej w dniu 05.04.2016 r. (protoko ły 
pobrania próbek wody Nr PSK.453-4-25/16 i PSK.453-4-26/16) ze sta łego punktu 
monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodoci ągu publicznego Jaros ław - NZOZ Stacja Dializ 
Diayerum - w ramach urz ędowej kontroli w zakresie monitoringu przegl ądowego oraz w oparciu 
o sprawozdania zbadania próbki wody, z dnia 26.04.2016, znak: OLR.LHK.9052.1.219.2016 
i OLP.LHK.9052.1.42.2016 z dnia 20.04.2016 r. oraz sprawozdanie z dnia 06.04.2016 r., znak: 
OLS.LHK.9052.2.80.2016, 

stwierdza 

przydatność  wody do spożycia z wodociągu Jaros ław 

Uzasadnienie 

W dniu 26.04.2016r. w ramach urz ędowej kontroli w zakresie monitoringu przegl ądowego, 
zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 r., ze sta łego punktu monitoringowego 
zlokalizowanego na sieci wodoci ągu publicznego Jaros ław - NZOZ Stacja Dializ Diayerum - 
pobrano próbkę  wody do badań  laboratoryjnych. 
Badana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom okre ślonym 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13. listopada 2015 r. w sprawie jako ści wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - potwierdzaj ą  to sprawozdania 
z badań  próbki wody. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako ści wody 
przeznaczonej do spożycia przez łudzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) 

3.ust. 1. stanowi: Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, je żeli jest wolna od 
mikroorganizmów chorobotwórczych i paso żytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagro żenie dla 
zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w st ężeniach stanowiących 
potencjalne zagro żenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych w łaściwości 
korozyjnych i spe łnia: 
1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne okre ślone w załączniku nr 1 do rozporz ądzenia; 



2) podstawowe wymagania chemiczne okre ś lone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
17 ust. 1 stanowi: 

Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie 
sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 2, z wyników bada ń  realizowanych wed ług ustalonego 
harmonogramu, przekazywanych przez podmioty „ o których mowa § 5 i §6 stwierdza: 
1) przydatno ść  wody do spożycia, w przypadku, gdy woda spe łnia wymagania okre ślone 
w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry okre ślone w lp.  2, 4 i 5 załącznika nr 4 do 
rozporządzenia o którym mowa w § 18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;. 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę  i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 
art. 5 ust. 1 stanowi: 
Przedsiębiorstwo wodoci ągowo - kanalizacyjne ma obowi ązek zapewni ć  zdolność  posiadanych 
urządzeń  posiadanych urządzeń  wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych do realizacji dostaw 
wody w wymaganej ilo ści i pod odpowiednim ci śnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania 
ścieków w sposób ci ągły i niezawodny, a także zapewnić  należytą  jakość  dostarczanej wody 
i odprowadzonych ścieków. 

Powyższą  decyzj ę  wydaje si ę  celem poinformowania konsumentów o jako ści wody do spożycia 
korzystaj ących z wodoci ągu Jarosław. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaros ławiu orzekł  jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przys ługuje stronie wniesienie odwo łania do Podkarpackiego Pa ństwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 3 5-959 Rzeszów, za po średnictwem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaros ławiu w terminie 14 dni licz ąc od daty 
doręczenia decyzji. 
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Otrzymuj ą : 
Przedsi ębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaros ławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 

37-500 Jaros ław (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), 
Do wiadomości: 
2. Burmistrz Miasta Jaros ławia, ul. Rynek 1, 37-5 00 Jaros ław (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), 
3. A/a. 


